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kontroli obiektéw placoéwki oswiatowej pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa
Podstawa prawna:

§ 3 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach
(Dz. U. 2020 poz. 1166)

Zespo6l kontrolujgey:
1. Marek Rochna — gléwny specjalista ds. bhp
2. Anna Lesinska — cztonek zespolu

dokonal w dniu 26 sierpnia 2020 r. przegladu obiektéw nalezacych do Zespolu Szkolno-
Przedszkolnego w Przemiarowie pod katem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunkéw korzystania z tych obiektéw przez dzieci/uczniow.

Podpisy cztonkg s;i:)olu kontrolujgcego:
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Na podstawie przeprowadzonej kontroli Dyrektor Zespohu stwierdza gotowos¢
do rozpoczecia zaje¢ dydaktyczno-opiekunczo-wychowawczych
w roku szkolnym 2020/2021.
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W dniu przeprowadzania kontroli w placéwce nie s3 prowadzone zadne prace
remontowe.

Oznakowanie drég w poblizu obiektéw placéwki jest odpowiednie, a wszystkie wyjscia
z terenu placowki s prowadzone wtasciwie i odpowiednio zabezpieczone przed naglym
wtargnigciem dzieci na jezdnie.

Ogrodzenie terenu placéwki jest trwale i w dobrym stanie technicznym.
Plac zabaw i boisko szkolne s3 w dobrym stanie technicznym.

Nawierzchnia drég i przejs¢ jest réwna, zapewniajgca splyw wody deszczowej
i dostosowana do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych.

Stan zabezpieczenia otwordw kanalizacyjnych, studzienek i innych zagtebien
na terenie placowki jest wtfasciwy. Wszystkie otwory sg zakryte lub trwale
zabezpieczone.

Oswietlenie terenu placowki nie wymaga naprawy.

Stan drzewostanu nie zagraza bezpieczeristwu 0s6b przebywajacych na terenie placowki
oswiatowej.

Stan budynku placowki (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynnowanie,
kominy, murki, kraty, itp.) nie budzi zastrzezen.

Oznakowanie wejs¢ oraz kontrola oséb wchodzacych do budynku Szkoty i Przedszkola
i opuszczajgcych budynek s3 odpowiednie.

W okresie stanu epidemicznego placéwka wprowadzita procedury bezpieczenstwa
w tym stanu zdrowia, temperatury, dezynfekeji i uzycia Srodkéw ochrony indywidualnej.

Na terenie placowki w wyznaczonych strefach dostgpne sg preparaty dezynfekujace.

Strefy pobytu dzieci i pracownikdw sg tak wydzielone by dzieci i pracujacy tam personel
z roznych grup nie miaty ze sobga stycznosci.

W  placéwce wprowadzono procedury bezpieczenstwa w tym reagowania
na pojawiajace sige problemy zdrowotne: personelu, dzieci/ucznidéw i 0séb trzecich.

Drogi ewakuacyjne w budynku placowce sg oznaczone wyraznie i trwale.

Budynki placowki s3 zaopatrzone w odpowiednie i sprawne s$rodki ochrony
przeciwpozarowej, a miejsca rozmieszczenia tych $rodkéw sg wiasciwie oznakowane
i posiadajg odpowiednie wazne przeglady.

W budynku placéwki znajduja sie w odpowiednich miejscach apteczki z $rodkami
do udzielania pierwszej pomocy.

Posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach placéwki s odpowiednie do charakteru
prowadzonych w nich zajec, a ich stan nie budzi zastrzezen.

Stan schodéw wewnatrz i na zewnatrz budynku placéwki nie budzi zastrzezen.
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20. W pomieszczeniach placowki jest zapewnione wtasciwe oéwietlenie.
21. Pomieszczenia placowki sg wiasciwie wentylowane.

22. Pomieszczenia placéwki umozliwiajg utrzymanie wtasciwej temperatury.

23. Instalacja elektryczna w budynku placéwki jest sprawna i posiada aktualny przeglad.
24. Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna w budynku placéwki jest sprawna.

25. W pracowniach specjalistycznych:
* znajduja sie instrukcje i regulaminy okreslajace dopuszczalng liczbe dzieci
/ ucznidéw uczestniczacych w zajeciach, zasady pracy oraz sposob postepowania
w przypadku awarii lub wypadku,

¢ w salach wyznaczonych strefach znajduja sig apteczki pierwszej pomocy.
26. Sprzety, z ktorych korzystajq dzieci/uczniowie i pracownicy placéwki:

® 53 ergonomiczne,

* majg odpowiednie certyfikaty lub atesty,

® 53 sprawne technicznie.

25. Stan wykorzystywanych urzadzen technicznych nie stwarza zagrozenia
dla bezpieczenstwa osdb.

26. Urzadzenia higieniczno-sanitarne sg sprawne technicznie i utrzymane w czystosci.

27. Urzadzenia higieniczno-sanitarne sg dostepne dla niepetnosprawnych.

28. Pomieszczenia, do ktdrych jest wzbroniony dostep osobom nieupowaznionym
sg wtasciwie zabezpieczone przed swobodnym i nieuprawnionym dostepem
i oznakowane.

29. Staniliczba szatni, miejsc siedzacych, wieszakéw oraz miejsc do przechowywania czesci
przyborow odpowiada planowanej liczbie oddziatéw przedszkolnych.

30. Instalacja grzewcza i jej obstuga spetniajg wszystkie wymagania przepisow.

31. Stan pomieszczen gospodarczych - nie budzi zastrzezen.

Tym samym Zespot Kontrolujgcy uznaje, ze na terenie obiektéw nalezacych do placowki
nie stwierdzono wystepowania zagrozen dla zycia i zdrowia 0s6b korzystajacych z tych
obiektow.

Ponadto Zespot Kontrolujacy uznaje, ze na terenie obiektéw nalezgcych do placéwki
sq zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci.

Podpisy czlonkéw komisji:
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