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PROTOKOL Nr. 617/20
Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODOW KOMINOWYCH

Sprawdzenie technicznej sprawnosci przewoddw kominowych i polaczeri dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku bedacym
whasnoscig : Zespol Szkolno Przedszkolny w Przemiarowie pow. pultuski

polozonym we wsi ~ Przemiarowo 33 06-100 Pultusk budynek szkoly

zostato przeprowadzone przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego: Grzegorza Grabowskiego

W oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku [Dz. U. nr 89 péz. 414 z pézniejszymi zmianami ustawa z dnia 22

| sierpnia 1997 r. 0 zmianie ustawy prawa budowlanego Dz. U. Nr 111 péz. 726 z dnia 22 sierpnia 1997 r. péz. 30a) z p6zniejszymi

| zmianami oraz Ustawg o ochronie przeciwpozarowej budynkéw innych obiektéw budowlanych i terenéw {Dz.U. z 2003 r. Nr. 121,

\ poz.1138 }wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegotowe i obowigzujace przedmiotowe normy techniczne. Ustawa z
‘ dnia 10 maja 2007r. o zmianie ustawy — Prawo Budowlane oraz niektérych innych ustaw,
|

|

:

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE:

L. Objete kontrolg przewody kominowe, oraz inne elementy urzadzen kominowych odpowiadaja przepisom wyzej wymienionym .
= Wykonane konstrukcje i elementy mieszcza si¢ w obowigzujacych normach*.

Sprawdzono techniczng sprawnos¢ 2 szt. przewody kominowe spalinowe, obstugujgce podlgczenia
dwoch kotlow CO na paliwo plynne 1 szt. przewdd kominowy dymowy kuchni weglowej zbiorowego
Zywienia oraz 24 szt. przewodow kominowych wentylacyjnych, wentylacji grawitacyjnej wyciggowej,
pobudowanej w systemie indywidualnym , obslugujqcej pomieszczenia: edukacyjne, biurowe, socjalne
oraz gospodarcze.

Podczas sprawdzania stwierdzono, ze w/w przewody kominowe spalinowe, dymowy i wentylacyjne sq
drozne.

Stan techniczny glowic i nasad kominowych nad dachem jest dobry.

Cigg kominowy sprawdzony w dwdch przewodach kominowych spalinowych, dymowym oraz w kratkach
wentylacyjnych obstugujgcych w/w pomieszczenia budynku szkoly jest prawidlowy.

Czyszczen i przeglqdu stanu technicznego przewodéw kominowych dokonano dnia 04, 11, 2020 r.
Dostgp do czyszczenia przewodoéw kominowych jest dogodny.

Sprawdzone przewody kominowe i podlqgczenia paleniskowo - wentylacyjne nadajq sie do dalszej
eksploatacji.

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyzej wymienione braki — uszkodzenia — zaniedbania podlegaja obowigzkowemu usunigciu — naprawie

bezposrednio po przeprowadzonej kontroli techniczne;.

TERMIN NASTEPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO m -c¢ listopad /2021 r.

Protokot otrzymuja

1 Wiasciciel — Zarzgdeca

i Opiniodawca Upfawniony Mistrz
obiektu

Komyiniarski

2 Inspektor Nadzoru
Budowlanego




