Protokol z pomiarow nr 1/11/2019
impedancji petli zwarcia

1. Uzytkownik obiektu:Zespo6t Szkolno-Przedszkolny Przemiarowo 33

2. Miejsce wykonania pomiarow: Zesp6t Szkolno -Przedszkolny
Przemiarowo 33

3. Warunki pomiaréw

a) data wykonania pomiaréw: 17.11.2019r.

b) rodzaj pomiaréw: pomiar impedancji p¢tli zwarcia
¢) pogoda: pochmurna

4. Pomiary wykonat:

Rafat Bednarczyk USLUG! t_iniRYCZNE
Swiadactwo Kwalifikacyjne Rafal Bed rezyvk
Dozoru. Eksploatacii 06-100 Puitusk. u!. Wincentego Pola 6
Pomiary Ochronne tel. 023 692 4 om, 505 823 712

Nr.E1/681/E/683/2016 B NLLON 142033363
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Opis badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej poprzez

samoczynne szybkie wylaczenie
(pomiar impedancji petli zwarcia)

1. Pomiary wykonano w warunkach zblizonych do istniejacych w czasie
normalnej pracy.

2. Zapoznano si¢ z uktadem instalacji i rodzajem zabezpieczen.

3. Wymagana impedancja petli zwarciowej zostala wyliczona wg wzoru:
Zs= Wk*Uo/la

gdzie: Wk- wskaznik korekcyjny w zakresie od 0,6-1,0

Ia- prad powodujacy samoczynne wylgczenie [A], la= K*In

K- wspoélczynnik przeliczony z charakterystyki pasmowej badanego
zabezpieczenia,

In- prad znamionowy zabezpieczenia

Warunek pomiaru jest pozytywny, gdy Zp< Zs, gdzie
Zp- Impedancja petli pomierzona [Q]
Zs- impedancja petli obliczona [Q]

4. Na ostatniej stronie protokotu podano:

- wskaznik korekcyjny Wk ( w zakresie 0,6-1,0),
- uktad sieci TN-S,

- napiecia sieci Us, Un, Ul i Uo

- typ przyrzadu pomiarowego

5. Dokonano ogledzin stan technicznego przewodow, gniazd i urzadzen.
Sprawdzono wykonanie opisow tablic i zabezpieczen.

6. Termin nastgpnych badan: 17.11.2024r.

7. Ocena koncowa
-Instalacja i urzadzenia nadajg sie do eksploatacji

Rafat Bednarczyk USLUGH ELEKTRYCZNE
iadactwo Kwalifikacyine Rafol B odnarczyk
Swiadee  Eksploatac]i uttusk o1, Wincentego Pola 6
Dozoru. E thnne 06-100 Puttusk, ul. Wincentego roia
pomiary OC 439/12 tel. 023 692 43 03, kom. 505 623 712
Nr. D1/871/2 05, REGON 142033363

NF.EA/881/E/B83/2016 NIP 568-152-08-005
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L | omdenin | mbespioczenia | WA | I | zsi0) | zpiy | Ocem
Parter- sala
lekcyjna
1 | Gniazdo230V | S30116 A 16 100 1,72 0,23 TAK
2 | Gniazdo 230V | §301 16A 16 80 1,72 0,27 TAK
3 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 1,72 0,27 TAK
4 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 1,72 0,29 TAK
5 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 1,72 0,27 TAK
Parter- klasa
lekeyjna
6 | Gniazdo230V | S301 16A 16 80 1,72 0.27 TAK
7 | Gniazdo 230V | §301 16A 16 80 e 0,32 TAK
8 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 1,72 0,7 TAK
9 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 1,72 1.59 TAK
10 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 in 0,34 TAK
11 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 1,72 1,59 TAK
12 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 1,72 0,34 TAK
13 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 1,72 0,46 TAK
14 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 1. 0.5 TAK
Pietro- klasa
lekcyjna
15 | Gniazdo 230V | S301 16A 16 80 1,72 0,7 TAK
16 | Gniazdo 230V | 301 16A 16 80 1,72 0,65 TAK
17 | Gniazdo 230V | S301 16A 16 80 1,72 0.46 TAK
18 | Gniazdo 230V | §301 16A 16 80 1,72 0,5 TAK
19 | Gniazdo 230V | 5301 16A 16 80 1.2 0.7 TAK
20 | Gniazdo 230V | §301 16A 16 80 1,72 0,65 TAK
21 | Gniazdo 230V | g301 16A 16 80 1,72 0.46 TAK
22 | Gniazdo 230V | $301 16A 16 80 L 0,5 TAK
23 | Gniazdo 230V | g§301 16A 16 80 1,72 0,7 TAK
24 | Gniazdo 230V | g301 16A 16 80 1,72 0,5 TAK
Sala
komputerowa
25 | Gniazdo 230V | S301 16A 16 80 ) 0,69 TAK
26 | Gniazdo 230V | g301 16A 16 80 1,72 0.46 TAK
27 | Gniazdo 230V | S30116A 16 80 1,72 0.5 TAK
28 | Gniazdo 230V | §301 16A 16 80 1,72 0.69 TAK
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29 | Gniazdo 230V | 5301 16A 16 80 1,72 0,46 TAK
30 | Gniazdo 230V | §301 16A 16 80 1,72 0.5 TAK
31 | Gniazdo 230V | S301 16A 16 80 1.72 0,69 TAK
32 | Gniazdo 230V | g§301 16A 16 80 1,38 0,27 TAK
33 | Gniazdo 230V | §301 16A 16 80 1,38 0,27 TAK
34 | Gniazdo 230V | §30116A 16 80 1,38 0,29 TAK
35 | Gniazdo 230V | $301 16A 16 80 1.38 0,27 TAK
36 | Gniazdo 230V | $301 16A 16 80 1,38 0,27 TAK
37 | Gniazdo 230V | g301 16A 16 80 0,55 0,32 TAK
38 | Gniazdo 230V | g301 16A 16 80 1,72 0,7 TAK
39 | Gniazdo 230V | §301 16A 16 80 1,72 1,59 TAK
Pi¢tro- klasa
lekeyjna
40 | Gniazdo 230V | S301 16A 16 80 1,72 0,34 TAK
41 | Gniazdo 230V | §301 16A 16 80 1,72 0,55 TAK
42 | Gniazdo230V | S301 16A 16 80 1,38 0,27 TAK
43 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 1.38 0,27 TAK
44 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 1.38 0.29 TAK
45 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 1,38 0,27 TAK
46 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 1.38 0,27 TAK
47 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 0,55 0,32 TAK
48 | Gniazdo 230V S 301 16A 16 80 1,72 0,7 TAK
Kotlownia
49 | Gniazdo 230V | §301 16A 16 80 172 1,59 TAK
50 | Gniazdo230V | S30116A 16 80 1,72 0,34 TAK
51 | Gniazdo 230V | g§30116A 16 80 1.38 0,27 TAK
52 | Gniazdo 230V | $301 16A 16 80 1.38 0,27 TAK
53 | Gniazdo 230V | §301 16A 16 80 1.38 0,29 TAK
54 | Gniazdo 400V | §303 16A 16 80 1,38 0,27 TAK
55 | Gniazdo 400V | §303 16A 16 80 1.38 0,27 TAK
56 Zzst‘elf;‘;f’nf;;"y S30116A | 16 80 | 055 | 032 | TAK
57 Ste?s’;‘g‘izy S 301 16A 16 80 L2 0.7 TAK
58 Pompka 1 S 301 16A 16 80 1,72 1,59 TAK
59 Pompka 2 S 301 16A 16 80 1,72 0,34 TAK
60 Pompka 3 S30116A 16 80 1,72 0,34 TAK
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61 Pompka 4 S 301 16A 16 80 1,72 0,53 TAK
Kuchnia
62 | Gniazdo 230V | g301 16A 16 80 1,72 0,46 TAK
63 | Gniazdo 230V | 301 16A 16 80 1,72 0.5 TAK
64 | Gniazdo 230V | g301 16A 16 80 1.72 0,69 TAK
65 | Gniazdo 230V | g301 16A 16 80 1.38 0,27 TAK
66 | Gniazdo 230V | g307 16A 16 80 1.38 0,27 TAK
67 | Gniazdo 230V | §301 16A 16 80 1,38 0,29 TAK
68 | Gniazdo 230V | 301 16A 16 80 1.38 0,27 TAK
69 | Gniazdo 230V | §301 16A 16 80 1.38 0,27 TAK
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Whioski z pomiarow

1. Przepisy:

Pomiary wykonano zgodnie z aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych, ustawg ,,Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994r. (Dz. U.
nr 89, poz. 414 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 21.06.1994r. (Dz.
U. nr 84 poz. 387 z p6zn. zm.), Rozporzadzeniem MGPiB z dn. 14.12.1994r.
(Dz. U. nr 10/95, poz. 46 z pdézn. zm.), ustawg ,,Prawo energetyczne” Dz. U. nr
54/1997r. poz. 348 oraz pozostalymi obowigzujacymi przepisami w dniu
wykonywania pomiaréw.

2. Uktad sieci: TN-CS

3. Wartos¢ napigc:

- Znamionowe napi¢cie miedzyfazowe Us=400V
- znamionowe napigcie wzgledem ziemi Un=226V
- dopuszczalne napigcie dotykowe Ul= 50V

(Ul= 50V dla warunkéw normalnych)

(Ul= 25V dla warunkéw o zwiekszonym zagrozeniu)

(Ul= 12V dla warunkow o szczegolnym zagrozeniu)

- pomierzone napiecie w czasie pomiarow Uo= 225V
- wskaznik korekcyjny dla petli zwarcia lub rezystancji uziemienia Wk= 1

4. Jako ochrong przeciwporazeniowg zastosowano:
- wylaczniki samoczynne oraz wylaczniki réznicowopragdowe

5. Przyrzady pomiarowe:
- Wielofunkcyjny Miernik Instalacji Elektrycznych Kyoritsu KEW 6010 B nr
Swiadectwa 500082018

6. Ogdlne wnioski pokontrolne
Badane obwody zapewniaja skuteczng ochrone przeciwporazeniows.

7. Data i miejsce pisania protokotu:
17.11.2019r. Puttusk
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